
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
 

 

Producent: LABOR-ASTER H.Gasztold, P. Ludwiczak 

 Polska; 04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 19 

 Tel. +48 22 610 71 80,  +48 22 610 89 45,  fax +48 22 610 89 48 

 e-mail: labor@labor-automatyka.pl;     www.labor-automatyka.pl  

 

Identyfikacja wyrobu: Separator z wyjściem iskrobezpiecznym 
 

 Typ: S2Ex[ic]-SB 
 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością że powyższy produkt we wszystkich swoich 

wykonaniach jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw: 
 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE  z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń 

i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. 
 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE  z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona). 
 

Wyrób spełnia wymagania zawarte w następujących normach zharmonizowanych: 
 

dla EMC – 2014/30/UE 

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A.  

Do oceny zastosowano normę  PN-EN 61326-01:2013-6. 
 

dla ATEX - 2014/34/UE 

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A. 

• PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:2014-03 (EN 60079-0:2012 + A11:2013); 

• PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012); 
 

 

Oznakowanie urządzenia: II (3) G [Ex ic Gc] IIC  

 II (3) D [Ex ic Dc] IIIC 
 

Zgodność z typem zachowano w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji - Moduł A 

• System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 

• Atmosfery wybuchowe. Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji 

urządzeń wg PN-EN ISO/IEC 80079-34 
 

 

Warunki zabudowy komponentu Ex: zgodnie z wymaganiami karty katalogowej będącą 

jednocześnie instrukcją obsługi. 

 

NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA 
W przypadku nadania oznaczenia budowy przeciwwybuchowej o poziomie zabezpieczenia  [ic]  w 

oparciu o ww. normy  producent jest zwolniony z obowiązku przeprowadzania badań 

certyfikacyjnych w notyfikowanej stacji badawczej. 

 

 Dyrektor 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 16.05.2016 r. Mgr inż. Henryk Gasztold 

mailto:labor@labor-automatyka.pl
http://www.labor-automatyka.pl/

